U.0. Labhoratorio - Sede di Milano
Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano
tel. 02 74872221 fax 02 74872256

gég%gé ARPA Dipartimento provinciale di Milano

RAPPORTO DI PROVA 00027022008C

ANAL. CHIMICA ROUTINE

R.G.A. 0002702 del 01/09/2008 Richiestoda |2 ASL MILANO 2 (Convenzionato) |
Prelevatoda |3 SIAN - Melzo |i1]01/09/2008]| Verbale 689
in riferimento alla normativa \D.Lgs. n31 del 2/2/2001 attuazione direttiva 98/83/CEE (indicaz ASL) |

Dati relativi al campione

Luogo di prelevamento Identificativo Punto Prelievo

INZAGO (MI) IPOO151140U0005 i
Descrizione punto prelievo {Co.Ge.Ser. - VIA DELLA ROBINIA VILL. RESID. |
Destinazione

lacque sotterranee |

Campione integro n° aliquote| 1}
ARPA Dipurlhuenlo provinciale di Milano ha ricevuto il campione il 01/09/2008, per la determinazione dei parametri sotto elencati.
Il campione & stato aperto il 01/09/2008 ed & stato chiuso il 01/09/2008.
Le analisi sono state verificate da Robles P.,
Risultati analisi
Parametro Valore|l Unita di misura Metodica Min Max
Colore (analisi qualitativa 0 0/1
sensoriale) O=assente; |=presente
Odore (analisi qualitativa 0 0/1
sensoriale) O=assente; | =presente
IRSA
pH 7.8 pH 2060003 [0 93
o erein . ‘ IRSA
Conducibilita elettrica a 25° 508 S/lcm
3°C us/ 2030/03
Nitrati : 19,2 |mg/L NO3- 50
o IRSA
Nitriti < 0,01 Img/l. NO2- 0,5
& 4050/03
Azoto ammoniacale < 0,02 img/L (come NH4) 0,5
Parere di conformita
C . Per i parametri a referto, ove normati, il campione @ CONFORME chimicamente al D.Lgs.
Giudizio ,
3172001 frme T
C SIENDA SANITARIA L 6o -
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1l presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione sopra indicato. Tale rapporto non pud essere
riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.

Responsabile di sezione Responsabile di laboratorio
dott. Pasquale Robles dott.ssa Pierluisa Dellavedova
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ARPA Dipartimento provinciale di Milano
U.0. Laboratorio - Sede di Milano
Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano
tel. 02 74872221 fax 02 74872256

RAPPORTO DI PROVA 00027032008C

R.G.A. 0002703 del 01/09/2008

ANAL. CHIMICA ROUTINE

Richiesto da

|2 ASL MILANO 2 (Convenzionato) |

Prelevato da |3 SIAN - Melzo

in riferimento alla normativa

{D.Lgs. n31 del 2/2/2001 attuazione direttiva 98/83/CEE (indicaz ASL)

Dati relativi al campione
Luogo di prelevamento

Identificativo Punto Prelievo

{INZAGO (MI)

IREOL5114XU0011 . !

Descrizione punto prelievo
Destinazione

{COGESER - PETRARCA/DE GASPERI trattata |

idirettamente in rete

Campione integro

ARPA Dipartimento provinciale di Milano ha ricevuto il campione il 01/09/2008, per fa determinazione dei parametri sotto elencati,
Il campione ¢ stato aperto il 01/09/2008 ed & stato chiuso il 01/09/2008.

Le analisi sono state verificate da Robles P..

Risultati analisi

Parametro Valore| Unita di misura Metodica Min Max
Colore (analisi qualitativa 0 0/1
sensoriale) O=assente; [ =presente
Odore (analisi qualitativa 0/1
. 0 . ,
sensoriale) O=assente; | =presente
IRSA

pH 7.5 pH 206003 |0 95

by . o IRSA
Conducibilita elettrica a 25°C 632 |uS/cm 2030/03
Nitrati 42,0 |mg/L NO3- 50

_ ' IRSA '

Nitriti < 0,00 [mg/L NO2- 4050/03 0,5
Azoto ammoniacale < 0,02 [mg/L (come NH4) 0,5

Giudizio 3172001
Data giudizio 18/09/2008

Parere di conformita

Per i parametri a referto, ove normati, il campione @ CONFORME chimicamente al D.Lgs.

SANITARIA LOCALE My 2

Analisti D'Angelo G.
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1l presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione sopra in
riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.

Responsabile di sezione

dott. Pasquale, Robles
/(% / M
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Responsabile di laboratorio
dott.ssa Pierluisa Dellavedova
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ﬁééég? ARPA Dipartimento provinciale di Milano
1 U.0. Laboratorio - Sede di Milano
Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano

tel. 02 74872221 fax 02 74872256

RAPPORTO DI PROVA 00027042008C

ANAL. CHIMICA ROUTINE

R.G.A. 0002704 del 01/09/2008 Richiesto da |2 ASL MILANO 2 (Convenzionato) |
Prelevato da |3 SIAN - Melzo |i1]01/09/2008| Verbale |692]

in riferimento alla normativa - |D.Lgs. n31 del 2/2/2001 attuazione direttiva 98/83/CEE (indicaz ASL) |
Dati relativi al campione

Luogo di prelevamento Identificativo Punto Prelievo

INZAGO (MI) IIREO15 1 [4XURO12 ]
Descrizione punto-prelievo {CO.GE.SER - Copernico trattata !
Destinazione _
(direttamente in rete 4 |
Campione integro n° aliquote ' |

ARPA Dipartimento provinciale di Milano ha ricevuto it campione il 01/09/2008, per la determinazione dei parametri sotto elencati.
Il campione ¢ stato aperto il 61/09/2008 ed & stato chiuso il 01/09/2008.
Le analisi sono state verificate da Robies P..

Risultati analisi

Parametro Valore| Unita di misura Metodica Min Max
Colore (analisi qualitativa 0 0/1
sensoriale) . . O=assente; | =presente
Odore (analisi qualitativa 0/1
8 0 ) .
sensoriale) O=assente; | =presente
IRSA

pH 7.5 |pH 2060/03 6,5 9,5
Conducibilita elettrica a 25°C 593  JuS/cm %?3}03
Nitrati 34,3 |mg/L NO3- 50

I IRSA
Nitriti < 0,01 jmg/L. NO2- 4050/03 0.5
Azoto ammoniacale < 0,02 |mg/L (come NH4) ] 0.5

Parere di conformita
Per i parametri a referto, ove normati, il campione & CONFORME chimicamente al D.Lgs.

Giudizio 31/200]

rainle)

o Ry

A MDA

Data giudizio  18/09/2008

CANTTARIA LOTALE Mi 2

30 SET. 2008

4 SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTHIZIONE
/\f , MELZO ]

Analisti D'Angelo G. ' 5 ]
b R A .1 O S—

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione sopra indicato. Tale rapporto non pud essere
riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.

Responsabile di sezione Responsabile di laboratorio
dott. Pasquale Robles dott.ssa Pierluisa Dellavedova
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ARPA Dipartimento provinciale di Milano
U.0. Laboratorio - Sede di Milano
Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano
tel. 02 74872221 fax 02 74872256

" RAPPORTO DI PROVA 00022512008C

ANAL. CHIMICA ROUTINE

R.G.A. 0002251 del 09/07/2008 , Richiestoda |2 ASL MILANO 2 (Convenzionato) |
Prelevato da 38]AN—Melzo 1i1109/07/2008] Verbale 543 ]

in riferimento alla normativa DLgs n31 del 2/2/2001 attuazione direttiva 98/83/CEE (indicaz ASL)

e

Dati relativi al campione

Luogo di prelevamento Identificativo Punto Prelievo

INZAGO(MI) T [POOISIIA0U0005

Descrizione punto prelievo (Co.Ge.Ser. - VIA DELLA ROBINIA VILL. RESID.

Destinazione ' '

scquesotterrance e

S -
n° aliquote| 1

Campione integro

ARPA Dipartimento provinciale di Milano ha ricevuto il campione il 09/07/2008, per la determinazione dei parametri sotto elencati.
Il campione ¢ stato aperto il 09/07/2008 ¢d ¢ stato chiuso it 11707/2008. ‘ : Lo
I.¢ analisi sono state verificate da Robles P..

Risultati analisi

Parametro Valore| Unita di misura Metodica Min Max

Colore (analisi qualitativa 0/1

; 0 _ e | =rrecent
sensoriale) O=assente; | =presente
Odore (analisi qualitativa 0/1

N 0 - =
sensoriale) O=assente; I =presente
pH 76 |pH s |65 9,5
Conducibilita elettrica a 25°C 499 |us/em 3
Nitrati < 1,0 |mg/L NO3- 50
Nitriti < 0,01 [mg/L NO2- 2%2303 ' 0,5
Azoto ammoniacale < 0,02 |mg/L (come NH4) 0,5

Parere di conformita
Per i parametri a referte, ove normati, il campione ¢ CONFORME chimicamente al D.Lgs.
Giudizio :
31/2001 »
Data giudizio  11/07/2008

Analisti Martano F.

[l presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione sopra indicato. Tale rapporto non puo essere
riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.

Responsabile di sezione \/ Responsabile di laboratorio
dott. Pasquale Robles dott.ssa Pierluisa Dellavedova
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ARPA Dipartimento provinciale di Milano
U.0. Laboratorio - Sede di Milano
Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano
tel. 02 74872221 fax 02 74872256

[ Parametro Valore{ Unita di misura Metodica Min Max
Dicloro Piridazina 3,6 <0,02 [pg/L MT.M1.608

’l’::}’:l‘]'l“l:ﬁ'l“” e prodotti |4 o5 gL MT.M1.608 0,5
Alachlor < 0,02 [pg/L MT.M1.608 0,1
Ametrina < 0,02 [ng/L MT.M1.608 0,1
Atrazina : < 0,02 |ug/L MT.M1.608 0,1
Atrazina-desetil < 0,02 jug/L MT.M1.608 0,1
Atrazina-desisopropil <0,02 jpg/L MT.M1.608 0,1
Bromacil < 0,05 {ug/LL MT.M1.608 0,1
Esazinone < 0,02 |pg/L MT.M1.608 0,1
Metolachlor < 0,02 [pg/L MT.M1.608 0,1
Molinate <0,02 |ug/L MT.M1.608 0,1
Propazina <0,02 Jug/L MT.M1.608 0,1
Secbutilazina <0,02 |pg/L MT.M1.608 0,1
Simazina < 0,02 [pg/L MT.M1.608 0,1
e O()""S’ZC'O"OC"”' <0,05 |pug/L MT.M1.608 0,1
Terbutilazina < 0,02 [pg/L MT.M1.608 0,1
Terbutilazina desetil < 0,02 jug/L MT.M1.608 0,1
Cianazina < 0,02 |ug/L MT.M1.608 0,1
Diclorobenzammide 2.6 <0,02 |ug/L MT.M1.608 0,1
M. Mt TD < 0,02 jug/L MT.M1.608 0,1
0,0,S - TEPDA < 0,02 [pg/L MT.M1.608 0,1
Oxadiazon < 0,02 jug/L MT.M1.608 0,1
Pendimetalin < 0,02 [ng/L MT.M1.608 0,1
Pentametiltetrazolo 1,5 < 0,02 jng/L MT.M1.608 0,1
Prometrina < 0,02 [ng/L MT.M1.608 0,1
Propanil <0,05 |ug/L MT.M1.608 0,1

Parere di conformita
Per i parametri a referto, ove normati, il campione @ CONFORME chimicamente al D.Lgs.
31/2001

Data giudizio 11/07/2008

Giudizio

Analisti D'Angelo G., Nerini F.

Il presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione sopra indicato. Tale rapporto non puo essere
riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.

Responsabile di sezione c/ Responsabile di laboratorio
datt. Pasquale Robles dott.ssa Pierluisa Dellavedova
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R.G.A. 0001909 del 12/06/2008

Prelevato da

in riferimento alla normativa

Dati relativi al campione

Luogo di prelevamento
INZAGO (M1)

Descrizione punto plellevo
Destinazione

direttamente 'ini ly‘ét‘e:v_ -
Campione integro

R
D.Lgs. n31 del 2/2/2001 atluazione direttiva 98/83/CEE (indicaz ASL) |

ARPA Dipartimento provinciale di Milano
U.0. Laboratorio - Sede di Milano
Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano
tel. 02 74872221 fax 02 74872256

'RAPPORTO DI PROVA 00019092008C

ROUTINE + ORGANOALOG. -+ ANTIPARASSITARI

Richiesto da

2 ASLMILANO2(Convenznonato) 3

“1i1112/06/2008] Verbale 466

Idenu{”cqtlvo Punto Plellevo
'RE015114XU0011 -
(COGESER - PETRARCA/DL GASPERI trattata

n® aliquote

t

ARPA Dipartimento provinciale di Milano ha ricevuto il campione il 12/06/2008, per fa duu\m/nmzmnc dei pdr‘umirl sotto elcncau

It campione € stato aperto il 12/06/2008 ed ¢
1.e analisi sono state verificate da Robles P..

stato chiuso il 10/07/2008. i R A

QL%%
G,

Risultati analisi

Parametro Valore[ Unita di misura Metodica Min Max
Colore (analisi qualitativa 0/1
sensoriale) 0 O=assente; | =presente
Odore (analisi qualitativa 071
sensoriale) 0 O=assente; | =presente
pH 75 |pH A oy 2090 6.5 9,5
g;cx’gucibililé elettrica a 590 |uS/em IRSA 2030/03
Nitrati 34,0 jmg/L NO3- 50
Nitriti < 0,01 |mg/L NO2- IRSA 4050/03 0,5
Azoto ammoniacale < 0,02 |mg/L (come NH4) 0,5
Trialometani (somma) < ng/L - 30
Triclorometano <0,5 |pg/L MT.M1.852.rev 0
Bromo-dicloro-metano <0,5 |pg/L MT.M1.852.rev 0
Dibromo-cloro-metano <0,5 jug/L MT.M1.852.rev 0
Tribromometano <0,5 |ug/L MT.MI1.852.rev 0
Tetracloruro di carbonio 0,1 ng/L MT.M1.852.rev 0
Tricloro-fluoro-metano 0,1 pg/l MT.M1.852.rev 0
Dicloroetano 1,2 < 1,0 |pg/L MT.M1.852.rev 0 3
Tricloroetano 1,1,1 0,1 ng/L MT.M1.852.rev 0
griillolr)o—ﬂuoro~elano LT 10 |ng/L MT.M1.852.rev 0
’]l“’rli1c2lor0-1‘riﬂuoro—elano <01 |ug/L MT.M1.852.rev 0
Dicloroetilene cis < 1,0 Jug/L MT.M1.852.rev 0
Dicloroetilene trans <1,0 |pg/L MT.M1.852.rev 0
Tricloroetilene <0,2 |ug/L MT.M1.852.rev O
Tetracloroetilene 0,1 pg/L MT.M1.852.rev 0
”]:ricloroetilepe + <1 pg/L (somma . 10
Tetracloroetilene parametri)
Dicloropropano 1,2 <1,0 Jpg/L MT.M1.852.rev 0

1.GAL 00019092008C del 12/06/2008 - Richiedente: 2 ASL MILANO 2
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ARPA Dipartimento provinciale di Milano
U.0. Laboratorio - Sede di Milano
Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano
tel. 02 74872221 fax 02 74872256

Parametro Valore| Unita di misura Metodica Min Max
M. Mt. TD < 0,02 jpg/L MT.M1.608 0,1
0,0,S - TEPDA < 0,02 |ng/lL MT.M1.608 0,1
Oxadiazon < 0,02 [ug/L MT.M1.608 0,1
Pendimetalin <0,02ipg/L MT.M1.608 0,1
Pentametiltetrazolo 1,5 < 0,02 [pg/L MT.M1.608 0,1
Prometrina < 0,02 |ug/L MT.M1.608 0,1
Propanil ' < 0,05 |ug/L MT.M1.608 0,1

Parere di conformita

Giudizio D.Lgs. 31/2001

Data giudizio ~ 23/07/2008

Analisti D'Angelo G., Nerini F., Scala U., Sprocati G.

I presente rapporto di prova si riferisce unicamente al campione sopra indicat

riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.

Responsabile di sezione
dott. Pasquale Robles

?\ Q,C M?

R.G.A. 00019082003C del 12/06/2008 - Richicdente: 2 ASL MILANO 2

Responsabile di laboratorio

Per i parametri a referto, ove normati, il campione &€ NON CONFORME chimicamente al

dott.ssa Pierluisa Dellavedova

Hbelo-elo

o. Tale rapporto non pud essere
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